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Anhang A: Übersicht Aufschaltung Brandmeldeanlage 
 

 

BR: 
Anfrage/Antrag Aufschaltung 

BMA an KN 

KN: 
Prüfung Anfrage/Antrag. 

Weiterleitung an SaBMA 

SaBMA: 
Prüfung Anfrage/Antrag.  

Evtl. Anhörung BRA. 

Rückmeldung an KN 

KN: 

Freigabe? 
KN: 

Info an BR 

KN, ZE, BR: 
 Abwicklung 

Neuaufschaltung 

 Bestellung Apparatur 

 Beauftragung Leitung 
beim Netzbetreiber 

 Realisierung durch 
Netzbetreiber 

 Lieferung Apparatur 

 Ausführung 

 

BR, SaBMA: 
 Zusendung und Prüfung 

Planunterlagen,  

 Bei Bedarf 
Beratungsgespräch. 

 Festlegung Standorte 
FSD, FSE, FIZ, 
Zugänge etc.. 

 Abstimmung 
Feuerwehr-Schließung 

 Unterzeichnung FSD 
Vereinbarung  
 

 Erstellung 
Feuerwehrpläne 

 Zusendung und 
Prüfung, Prüfbericht 
BMA 
 
Die Unterlagen müssen 
mind. 2 Wochen vor 
Aufschalttermin 
vorliegen und 
freigegeben sein. 

SaBMA, FW: 
Beteiligung FW. 

Abstimmung Feuerwehr-

Schließung 

BR, KN: 
Koordination Aufschalttermin 

mit BR, KN, SaBMA, FW, evtl. 
BRA 

BR: 
Antrag Aufschalttermin an 

SaBMA (Anhang B) 

BR, KN, SaBMA, FW, evtl. BRA: 
Abnahme/Aufschalttermin vor 

Ort.  

SaBMA: 
Abnahme 

i.O.? 
SaBMA, KN: 

Aufschaltung und 

Abnahmeprotokoll 

BR, SaFWP: 
Vorlage und Freigabe 

Feuerwehrpläne 

BR, Gemeinde/Stadt: 
Unterzeichnung FSD 

Vereinbarung (Anhang C) 

Abkürzungen 

 

Betreiber: BR 

Zuständiges Baurechtsamt: BRA 

Örtliche Feuerwehr: FW 

Konzessionär: KN 

Sachbearbeitung Brandmeldeanlagen 
Landratsamt Waldshut: SaBMA 

Sachbearbeitung Feuerwehrpläne 
Landratsamt Waldshut: SaBMA 

Zugelassener Errichter: ZE 
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